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Фактический адрес: Смоленская область, Монастырщинский район, д.Лыза 
Основание для проведения экспертизы: Договор № 2496 от 12.07.2018 г . 
Состав экспертных материалов: протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ 
Починковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 
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Установлено: 

Исследованная проба питьевой воды, отобранная 29.08.2018 г из распределительной сети-
водоразборная колонка по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, д.Лыза, 
по исследованным микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) соответствует 
действующим государственным санитарным правилам и гигиеническим нормативам п.3.3. 
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е : 

Исследованная проба питьевой воды, отобранная 29.08.2018 г из распределительной сети-
водоразборная колонка по адресу: Смоленская область, Монастырщинский район, д.Лыза, 
по исследованным микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) соответствует 
действующим государственным санитарным правилам и гигиеническим нормативам п.3.3. 
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

Врач по общей гигиене / c / C l / ' L t Е . Д . Кабанова 


