
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Смоленской области» 
№ 83-П от 20.09.2016года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 

Починковский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

А+тестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года 
216450 Смоленская область, г.Починок, ул.Твардовского, д.8

Э К С П Е Р Т Н О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  
№  287-П  от 19.08.2019года  

по результатам  ги ги ен и ческ ой  оценки л абор атор н ы х и сследований  питьевой
воды

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Исток» Гоголевского сельского 
поселенияМ онастырщинского района Смоленской области
Ю ридический адрес: Смоленская о б л ., Монастырщинский район, д.Гоголевка 
Ф актический адрес: Смоленская обл. , Монастырщинский район, д.Гоголевка 

О снование для  > проведен и я  экспертизы : по договору № 2789 от 02.08.2019года 
С остав эк сп ер тн ы х м атериалов: протоколы лабораторных исследований Починковского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» №1111П 
,№ 1113П,№ 1114П от 09.08.2019года,№ 1112П от 8.08.2019года
У становлено: На основании гл.4 ст.23,п.4 Закона РФ №  416 «О водоснабжении и 
водоотведении» от 07.12.2011года ,исследованная проба холодной питьевой воды, 
отобранная 07.08.2019года из водонапорной башни МУП «Исток» по адресу: Смоленская 
область , Монастырщинский район д.Дудино ,по исследованным санитарно-гигиеническим 
показателям соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водоснабжения», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) 
соответствует гигиеническим нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.» .

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 07.08.2019года из 
водоразборной колонки МУП «Исток» по адресу: Смоленская область , Монастырщинский 
район д.Дудино д.95 ,по исследованным санитарно-гигиеническим показателям 
соответствует гигиеническим нормативам <- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) 
соответствует гигиеническим нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Г игиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.» .

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 07.08.2019года из 
водоразборной колонки МУП «Исток» по адресу: Смоленская область , Монастырщинский 
район д.Жуково д.40 ,по исследованным санитарно-гигиеническим показателям 
соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.», по микробиологическим показателям (ОКБ) не



соответствует гигиеническим нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.».

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 07.08.2019года из 
водоразборной колонки МУП «Исток» по адресу: Смоленская область , Монастырщинский 
район д.Жуково д. 19 ,по исследованным санитарно-гигиеническим показателям 
соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.», по микробиологическим показателям (ОКБ) не 
соответствует гигиеническим нормативам п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.».

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е :
На основании гл.4 ст.23,п.4 Закона РФ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 

07.12.2011года ,исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 07.08.2019года из 
водонапорной башни МУП «Исток» по адресу: Смоленская область , Монастырщинский район 
д.Дудино ,по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует 
гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.», 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения», по 
микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) соответствует гигиеническим нормативам 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» .

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 07.08.2019года из 
водоразборной колонки МУП «Исток» по адресу: Смоленская область , Монастырщинский 
район д.Дудино д.95 ,по исследованным санитарно-гигиеническим показателям 
соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.», по микробиологическим показателям (ОКБ,ТКБ,ОМЧ) 
соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.» .

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 07.08.2019года из 
водоразборной колонки МУП «Исток» по адресу: Смоленская область , Монастырщинский 
район д.Жуково д.40 ,по исследованным санитарно-гигиеническим показателям 
соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.», по микробиологическим показателям (ОКБ) не 
соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.».

Исследованная проба холодной питьевой воды, отобранная 07.08.2019года из 
водоразборной колонки МУП «Исток» по адресу: Смоленская область , Монастырщинский 
район д.Жуково д. 19 ,по исследованным санитарно-гигиеническим показателям 
соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2Л .4.1074-01 «Питьевая
вода.Гигиенические требования к качеству-.-л о й й  централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества.», хп о  микробиологическим показателям (ОКБ) не 
соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качестйаЗ».
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